S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.

ORC: J26/259/2009
STR. CIBINULUI NR.15

CIF : RO 25211380

TG.MURES, jud. MURES

Cod postal : 540091, ROMANIA
Telefon/Fax :  0365-882.032
Mobil :  0745-520.213, 0743-107417
E-mail; °fice@labaquaro SR EN ISO/IEC 17025:2018
*  labaquaconsult@gmail.com CERTIFICAT DE ACREDITARE
11854
Laborator Analize de Mediu ‘Certificat de inregistrare nr.406/28.09.2020
Ministerul Sanatatii Publice
Laboratoare pentru controlul oficial al apei potabile
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 8248 din 12.04.2021

Beneficiar:

S.C. MATRIXCOMP S.R.L. FILIALA SANTANA DE MURES,
LOC.SANTANA DE MURES, str. MORII, nr. 26, jud, MURES

Comandi/contract nr.:

)

~ Data primirii probei:
\_ Date de identificare a probei:

148 /24.04.2017

{

Modul de prelevare a probei:

Proba a fost prelevati de Beneﬁc1ar in data de. 09.04.2021

09.04.2021

P-1823- api potabila retea ( str.Suseni nr.123,Santana ), jud.Mures

Data executirii incercérilor:

09.04.2021- 12.04.2021

Nr. INDICATORI U. M. METODE VALORI Legea
Crt DE CALITATE DE INCERCARE LABORATOR 458/2002 si
311/2004
Api potabila
1. Turbiditate FNU SR EN ISO 7027/2001,PO-05 0,58 3
2. Conductivitate pS/cm SR EN 27888/97 PO-01 372 2500
3 Aluminiu ng/l SR ISO 10566/2001 PO-03 10 200
4, Amoniu mg/l SR ISO 7150-1/2001 PO-03 0,038 0,5
5 Clor rezidual liber mg/l SR EN ISO 7393-2:2002 PO-02 0,14 0,1-0,5
6. Clor total mg/l SR EN ISO 7393-2:2002 PO-02 0,17 -
7. pH unit pH SR ISO 10523/2012 PO-01 T 6,5-9,5
8. Gust™ SR EN 1622/2002 Acceptabil acceptabil
9. Miros"* SR EN 1622/2002 Acceptabil acceptabil
10 Culoare”™ SR ISO 7887/2007 Acceptabil acceptabil
= 11. Bacterii coliforme UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015, PO-06 0 0
SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017
L 12, Escherichia coli UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015, PO-06 0 0
‘ SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017
13, Enterococi UFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
4. | Nr.decolonii 1a22°C UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 0 Frua moditieas
anormale
13: | Nide colonti 637" C UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 0 Fara. modificari
. - anormale
16. | Clostridius perfringens’ | UFC/100 ml SR 150 6461-2/1998 0 0

*Incerciri neacreditate,

**Incercari autorizate de Ministerul Sanatatii

Rezultatele prezentului Raport de incercare se referd numai la probele supuse incercérii.

Se interzice reproducerea partiala a raportului de incercare fara acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator

Ing.Szasz Maria-Ilona

< p:TEAf‘

’G\ 126

Raport de incercare

—'\
2% S

F-PG 7.8-01 % R

259 5.

N 2521\'5”‘Q >
NS Row™

Responsabil Incercari
Dali Aranka

Responsabil Incercari Micrubiologie

it Aﬁoalexeﬁlplare din care originalul la beneficiar.

Dr.Szasz Istvan
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