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Laborator Analize de Medju

Certificat de inregistrare nr.406/28.09.2020
Ministerul Sanatatii Publice
Laboratoare pentru controlul oficial al apei potabile

RAPORT DE INCERCARE

Beneficiar:

Contract nr.;

Modul de prelevare a probei:
Data primirii probei:

Date de identificare a probei:
Data executirii incercirilor:

Nr.8363 din 11.06.2021

S.C. MATRIXCOMP S.R.L. FILIALA SANTANA DE MURES,
LOC.SANTANA 8DE MURES, str.MORII, nr. 26, jud, MURES

148 /24.04.2017

Proba a fost prelevatd de Beneficiar in data de 08.06.2021

08.06.2021 :

P-1958-apa potabila iesire - rezervor

08.06.2021-11.06.2021

NE INDMCATOR] U.M DE ?l?:g?zgimz YALORI Leﬁ?lﬁ%flgm
Crt DE CALITATE s o LABORATOR - il
Apa potabili
1 Turbiditate FNU SR EN ISO 7027/2001 0,26 5
2 Clor rezidual liber mg/| SR EN ISO 7393-2:2002 0,15 0,1-0,5
3 Bacterii coliforme UFC/100 ml | SR EN IS0 9308-1/2015 0 0
4 Escherichia coli UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
3 Enterococi UFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
6 | Nr.de colonii la 22°C UFC/ml | SR EN ISO 6222/2004 0 Fona modiieats
anormale
T 0 s o Fara modificari
7 Nr.de colonii la 37" C UFC/ml SR EN {S0 6222/2004 0 e

Rezultatele prezentului Raport de incercare se refera numai la probele supuse incercirii.
Se interzice reproducerea partiald a raportului de incercare fira acordul scris al Labaquaconsult.

Manager Laborator
Ing.Szasz Maria-Ilona
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Responsabil Incereari
Dali Aranka ,
Responsabil Incercari Micrepiologie

Raport de incercare intocmit in 2 exemplare din care originalul la beneficiar.

Dr.Szasz Istvan
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