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Ministerul Sanatatii Publice
Laboratoare pentru controlul oficial al apei potabile
RAPORT DE INCERCARE

Nr.8443 din 09.07.2021

Beneficiar: S.C. MATRIXCOMP S.R.L. FILIALA SANTANA DE MURES,

LOC.SANTANA 8DE MURES, str. MORII, nr. 26, jud, MURES

Contract nr.: 148 /24.04.2017
Modul de prelevare a probei: Proba a fost prelevati de Beneficiar in data de 07.07.2021
Data primirii probei: 07.07.2021

Date de identificare a probei: P—2047-api potabila iesire - rezervor

Data executiirii incercarilor: 07.07.2021-09.07.2021

N | INDICATORI UM | DEiNceRCage | | VALORI | Legerdsau:
Crt DE CALITATE T ‘ LABORATOR = A
: Api potabili
| Turbiditate FNU SR EN ISO 7027/2001 0,20 5
2 | Clor rezidual liber mg/I | SR EN ISO 7393-2:2002 0,15 0,1-0,5
3 | Bacterii coliforme UFC/100 ml | SR ENISO 9308-1/2015 0- 0
4 | Escherichia coli UFC/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015 0 0
5 | Enterococi UFC/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 0 0
6 | Nr.de colonii la 22° C UFC/ml | SR EN ISO 6232/2004 0 Hars modificats
i anormale
7 | Nr.de colonii 1a 37° C UFC/ml | SR ENISO 6222/2004 0 Fan modiicar
7 anormale
Rezultatele prezentului Raport de incercare se referd numaj, la probele supuse incercarii.
Se interzice reproducerea partiald a raportului de incercare fird acordul scris al Labaquaconsult.
Manager Laborator Responsabil Incercari
Ing.Szasz Maria-Ilona Dali Aranka Lo

‘; . Responsabil Incercari Microbologie
Dr.Szasz Istvan

Raport de incercare intocmitin 2 exemplare din care originalul la beneficiar.
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