S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.

ORC: J26/25972009
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CIF : RO 25211380

TG.MURES, jud. MURES

Cod postal : 540091, ROMANIA
Telefon/Fax : 0365-882.032
Mobil 1 0745.520.2 13, 0744-781.548
E-mail ; Office@labaguaro SR EN ISOTEC 17025:2018
" labaquaconsult@gmail.com CERTIFICAT DE ACREDITARE
11854
Laborator Analize de Mediu Certificat de inregistrare nr.406/28.09.2020
Ministerul Sanatatii Publice .
Laboratoare pentru controlul oficial al apei potabile
RAPORT DE INCERCARE
Nr. 8466 din 28.07.2021
Beneficiar: SC MATRIXCOMP S.R.L.-
Contract ar.: 148 /24.04.2017
Modul de prelevare g probei:  Proba a fost prelevata de Beneficiar in data de 23.07.2021
Data primirii probei: 23.07.2021 _
Date de identificare a probei: _P-2070- apa Iesire Statie de tratare, Santana de Mures
Data executiirii incerciirilor;  23.07.202]. 28.07.2021 -
‘ Legea 458/2002
Nr. INDICATORI .- METODE VALORI s% 31173004
Crt DE CALITATE DE INCERCARE CABORATOR | 4 obabits
13 Turbiditate FNU SR EN ISO 7027/2001,PO-03 2.0 5
2. | Conductivitate uS/em SR EN 27888/97.P0O-01 1766 2500
3, Amoniu mg/l SR ISC 7150-1/2001,P0-03 0,072 0,5
4, pH la 20°C unit pH SR ISO 1632352822,20-{3! 1.3 6,5-9,5
5. | Duritate totala G SR ISO 6059:2008,PO-02 23,2 min 5
6. Oxidabilitate mg(/1 SR EN ISO 8467/2001,P0-02 3,48 5
7 Cloruri mg/l SR ISO 9297/2001 LPO-02 240 250
8. Fier pg/l SR IS0 6332/96 P0O-03 SLD{(<9) 200
9. | Mangan pug/l SR 8662/1-96,P0-03 SLD(<10} 50
10, | Fier ng/l SR ISO 6332/96, PO-03 SLD{<9) 200
1, | Aluminiy ug/l SR ISO 10566/200] 18 200
12. | Clor rezidual liber mg/l SR EN ISO 7393.2:2002 0,5 0,5
13, [ Azotiti mg/l SR ISO 26777/2002 SLD(<0,003) 0.5
14. | Azotagi mg/l SR ISO 7890-3/2000 SLD(<0,009) 50
15, | Bacterij coliforme UFC/100 m| SR EN IS0 9308-1/2015 0 0
16. | Escherichia coli UFC/100 m) SR EN IS0 9308-1/361 5 0 0
17. | Enterocoei UFC/100 mi SR EN IS0 7899-2/2002 0 0
18. o 0 Fara modificari
Nr.de colonii 1a 220 ¢ UFC/ml SR EN IS0 6222/2004 anormale
19, . % 0 Fara modificari
Nr.de colonii la 37 C UFC/ml SR EN ISO 6222/2004 anormale

SLD-sub limita de detectie

Rezultatele prezentului Raport de incercare se referd numai la probele supuse incercirii,
Se interzice reproducerea parfiali a raportului de incercare firs acordul scris al Labaquaconsult,

Manager Laborator

Ing.Szasz Maria-llona
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